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Sprawozdanie z badan Nr: 2385/02/2016/M/1

| Zleceniodawea: Brwinowskie Przedsigbiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedziba w Brwinowie 05-840 Brwinow ul.
Kosciuszki 4a

, Zlecenie Nr: 2385/02/2016

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w abszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna c ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystac do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie),

Punkt pohoru: Kran czerpalny - wezel sanitarny
Przedmiot badania: || Woda przeznaczona do spozycia - T e e T o i o _
Adres poboru: 05-805 Otrgbusy, ul. Wiejska 1
Miejsce poboru: Pafacyk Toeplitz'ow, Przychodnia Lekarska
Pochodzenie probki: sie¢ wodociggowa
Rodzaj ujecia:
Temp. pobranej prébki: 9,8°C
Data i godz. poboru: 07-03-2016 10:00
Pobor probek we:  (A)PN-ISO 5667-5:2003, (A) PN-EN [SO 19458:2007 ) - .
Transport probek:  JARS Sp. z 0.0, Prébkobiorca:  Kolber Zbigniew
Numer probki:  2608/03/16 Masa/objetosc probki: Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczecia badan:  07-03-2016 Data zakonczenia badan:  09-03-2016
Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania w/g Wymagania Wynik Niepewnog§é™*
Liczba bakterii z grupy coli jtk’100ml | {(A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 MZ-2 0
LL 0
Liczba enterokokow * Jk'100ml | (A) PN-EN ISO 7899-2:2004 MZ-2 0
Lt [{(paciorkowce kalowe) 0
Liczba Escherichia coli Jtk/100ml | (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 MZ-2 0
LE 0

MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:

Probka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej.
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** - niepewnosc rozszerzona metody przy poziomie ufnosci ok. 95° | wspdlczynniku rozszerzenia k=2

Wyniki odnoszg sig wylgcznie do badanych probek . Niepewnose wynikow podaje sie w syluacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikow badan lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi
wartosciami granicznymi oraz kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Klientem.

Sprawozdanie zawiera wyniki badan probek w ilosci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratarium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.

W ciagu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacji.

1
Uwagi:
Swiadectwo sporzadzono w 1 egz. Egz.Nr 1: Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum wim
Miejsce wykonywania badan: L - Lajski, LK - Myslowice
Koniec Sprawozdania
Sporzadzono dnia: Autoryzowal: Zatwierdzil: Podpisano:
09-03-2016 ENTERt Doradca Analityczny

Kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Marlena Nikies-Wlasek AT
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LAJSKI:

05-119 Legionowo, ul. Koscielna 2a
FILIA POLUDNIE:

41-404 Mystowice, ul. Fabryczna 7

LABORATORIA BADAWCZE
mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

www.jars.pl
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Sprawozdanie z badan Nr: 2385/02/2016/F/1

} Zleceniodawca:

Brwinowskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedziba w Brwinowie 05-840 Brwinow ul.
Kosciuszki 4a

| Zlecenie Nr:
L

2385/02/2016

{A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredylowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystac do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).

Punkt poboru:
Przedmiot badania: ‘“ :
Adres poboru:

Miejsce poboru:
Pochodzenie prébki:
Rodzaj ujecia:

Data i godz. poboru:

Kran czerpalny - wgzel sanitarny

Woda przeznaczona do spozycia
05-805 Otrgbusy, ul. Wiejska 1

Patacyk Toeplitz’'éw, Przychodnia Lekarska

sie¢ wodociagowa

brak danych

07-03-2016 10:00

Pobor probek wg: (A) PN-1S0 5667-5:2003 . . ] L
Pl JARSSHEGE Prébkobiorca:  Kolber Zbigniew
Numer prébki:  2608/03/16 Masa/objgtosé probki: Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczgeia badan:  07-03-2016 Data zakonczenia badan:  11-03-2016
Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania w/g Wymagania Wynik Niepewnos$¢**
Azotany mg/l {A) PN-EN ISO 13395:2001 MZ-2 1.0
LK 5
50 02
Azotyny mg/l (A) PN-EN [SO 13395:2001 MZ-2 0.066
LK s
0,50
Jon amonowy mg/l (A) PN-EN ISO 11732:2007 MZ-2 <013
LK >
0,50
Mangan ngl (Ae) PN-EN ISO 11885:2000 MZ-2 13
LK ’
50 0.3
pH - (A) PN-EN ISO 10523:2012 MZ-2 7.4
e R
6,5-95 L
Przewodnosé elektryczna pSem (A) PN-EN 27888:1999 (korekta MZ-2 710
L- wladciwa urzadzeniem do kempensacji wphywu 16
temp.) 2500
Sinak TFN (A) PB-05/LF wyd. 10 z dnia MZ-2 |
LL 26.03.2015
Akceptowalny
Twardo$¢ ogolna (sumaryczna mg/l CaCO3 | (Ae) PN-EN 180 11885:2009 269
LK |zawarto$¢ wapnia i magnezu) 2 “
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Zapach TON (A) PB-05/LF, wyd. 10 z dnia MZ-2 1
LL 26.03.2015 .
Akceptowalny
Zelazo ugl (Ae) PN-EN 1SO 11885:2009 MZ-2 4.0
LK ’
200
Barwa mg/l Pt (A) PN-EN ISO 7887:2012 MZ-2 5
LK
Metnos¢ NTU (A) PN-EN ISO 7027:2003 MZ-2 0.42
LK 1,0 0,05
MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:

Probka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej.

—

** - niepewnosc rozszerzona metody przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspolczynniku rozszerzenia k=2

Wyniki odnoszag sig wylacznie do badanych probek . Niepewnos¢ wynikow podaje sig w sytuaci, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badan lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi
wartosclami granicznymi oraz kiedy okresione jest to w uzgednienmiach z Klientern.

Sprawozdanie zawiera wyniki badan prébek w ilosci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catosci.
W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawe do reklamacji.
[

Uwagi:

Swiadectwo sporzadzono w 1 egz.

Egz.Nr 1. Zlecenicdawca

Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m
Miejsce wykonywania badan: LL - Lajski, LK - Mystowice
Koniec Sprawozdania
Sporzadzono dnia: Autoryzowal: Zatwierdzit: Podpisano:
11-03-2016 ’,2‘;;?,‘&";“2@?;??3 Deradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem slektronicznym
Korus Wioletta

Marlena Niklas-Walasek
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