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Sprawozdanie z badan Nr: 2613/11/2016/F/1

Zleceniodawca:

Brwinowskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedziba w Brwinowie 05-840 Brwinow ul.
Wilsona 46

Zlecenie Nr:

2613/11/2016

(A)- metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie)

(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).

(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie)

N - wynik niezgodny z wymaganiami

Punkt poboru: Kiran czerpalny - toaleta parter

Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spozycia
Adres poboru: 05-840 Brwinéw, ul. Grodziska 12
Miejsce poboru: "budynek Urzedu Gminy
Pochodzenie wody: sie¢ wodociggowa

Rodzaj ujgcia: brak danych

Temp. pobranej probki: 10,1 °C

Data i godzina: 02-12-2016 10:00

Transport probek: JARS Sp. z 0.0.

Pobér probek wg: (A) PN-ISO 5667-5:2003

Probkobiorca: Olkowski Piotr

Numer probki:  18576/11/16

Ocena probki:  bez zastrzezen

Data rozpoczgeia badan:  02-12-2016

Data zakonczenia badan: ~ 08-12-2016

LK

Lab. Badany parametr Jjm. Metodyka badania w/g Wymagania Wynik Niepewno§¢* *
Azotany mg/l (A) PN-EN ISO 13395:2001 MZ-2 21
LK >
50 +03
Azotyny mg/l (A) PN-EN ISO 13395:2001 Mz-2 <0.066
LK 5
0,50
Zelazo pg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 <4.0
LK s
200
Liczba progowa zapachu TON (A) PN-EN 1622:2006 MZ-2 1

Twardos$¢ ogdlna (sumaryczna

mg/l CaCO3 | (Ae) PN-EN ISO 11885:2009

LK |zawartos¢ wapnia i magnezu) 252 3
Liczba progowa smaku TFN (A) PN-EN 1622:2006 MZ-2 1
LK
Przewodnos¢ elektryczna pS/em (A) PN-EN 27888:1999 (korekta MZ-2 741
LL |wlasciwa urzgdzeniem do kompensacji wplywu
temp.) 2500 37
L%13/1 112016/F/1 Strona




pH - (A) PN-ENISO 10523:2012 MZ-2 73
LL - 0
6.5-95 0,2
Mangan pgl | (Ae) PN-ENTSO 11885:2009 MZ-2 <15
LK ’
50
Jon amonowy mg/l (A)PN-EN ISO 11732:2007 MZ-2 <0.13
LK o
0,50
Barwa mglPt [ (A)PN-ENISO 7887:2012 pkt 6 MZ2 9
LK +]
Metnosé NTU  |(A) PN-EN ISO 7027:2003 MZ2 0.30
LK ’
1,0 +0,05
MZ-2 - wymagania wg Rozporzédzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI::
Prébka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadajg) wymaganiom okreslonym powyze;.

** - niepewnosc rozszerzona metody przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspdiczynniku rozszerzenia k=2

Wyniki odnosza sig wytacznie do badanych prébek . Niepewnos$¢ wynikéw podaje sie w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badan lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi
wartosciami granicznymi oraz kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Klientem.

Sprawozdanie zawiera wyniki badan probek w ilosci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catosci.

W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacji.

(

Uwagi:

Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz.

Egz.Nr 1 : Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Miejsce wykonywania badan: LL - Lajski, LK - Myslowice
Koniec Sprawozdania

Sporzadzono dnia: Autoryzowal: Zatwierdzil: Podpisano:
08-12-2016 QEZ;’;?%?Z?;T Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Glod Natalia
Aleksandfa Kuiska TR
2613/11/2016/F/1 Strona 2]
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Sprawozdanie z badan Nr: 2613/11/2016/M/1

Zleceniodawca: Brwinowskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedziba w Brwinowie 05-840 Brwinéw ul.
Wilsona 46
Zlecenie Nr: 2613/11/2016

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)

(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).

(Ar) - metodyka akredytowana, rownowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie)

N - wynik niezgodny z wymaganiami

Punkt poboru:

Kran ezerpalny - toaleta parter

Przedmiot badania:
Adres poboru:

Miejsce poboru:
Pochodzenie wody:
Rodzaj ujecia:

Temp. pobranej probki:
Data i godzina:

Woda przeznaczona do spozycia
05-840 Brwindw, ul. Grodziska 12
budynek Urzedu Gminy

sie¢ wodociagowa

brak danych

10,1 °C

02-12-2016  10:00

Pobor probek wg: (A) PN-ISO 5667-5:2003,(A) PN-EN ISO 19458:2007 . i . L
P— JARS Sp. 7 0.0. Probkobiorca: Olkowski Piotr
Numer probki:  18576/11/16 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczgcia badan: ~ 02-12-2016 Data zakonczenia badani: ~ 04-12-2016
Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania w/g Wymagania Wynik Niepewno$é** | N
Liczba bakterii z grupy coli jtk/100ml | (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 MZ-2 0
LL
Liczba enterokokow jtk/100 ml | (A) PN-EN ISO 7899-2:2004 MZ-2 0
LE (paciorkowce kalowe)
Liczba Escherichia coli jtk/100ml | (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 MZz-2 0
LL
|

MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)

OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:

Probka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej.
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** - niepewno$c rozszerzona metody przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspétczynniku rozszerzenia k=2

[

Wyniki odnosza sie wytacznie do badanych probek . Niepewnos¢ wynikow podaje sig w sytuacii, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badan lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi
wartosciami granicznymi oraz kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Klientem.

Sprawozdanie zawiera wyniki badan probek w ilosci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.

W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacji.

Uwagi:
Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Egz.Nr 1 : Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m
Miejsce wykonywania badan: LL - Lajski, LK - Mystowice
Koniec Sprawozdania
Sporzadzono dnia: Autoryzowal: Zatwierdzil: Podpisano:
Winter Magdalena .
122 ) . )
05-12-2016 Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Aleksandra Kulska IR LER T
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Sprawozdanie z badan Nr: 2613/11/2016/M/2

Zleceniodawca:

Brwinowskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedziba w Brwinowie 05-840 Brwinéw ul.
Wilsona 46

Zlecenie Nr:

2613/11/2016

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).

(Ar) - metodyka akredytowana, rownowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)

N - wynik niezgodny z wymaganiami

Punkt poboru: Kran czei'pakny - toaleta parter

Przedmiot badania:
Adres poboru:

Miejsce poboru:
Pochodzenie wody:
Rodzaj ujecia:

Temp. pobranej probki:
Data i godzina:

Woda przeznaczona do spozycia
05-840 Brwinow, ul. Kosciuszki 4a
budynek Urzedu Gminy

sie¢ wodociagowa

brak danych

10,6 °C

02-12-2016 10:10

Pobér probek wg: (A) PN-ISO 5667-5:2003,(A) PN-EN ISO 19458:2007
Transport probek: JARS Sp. zo.0.

Prébkobiorca: Olkowski Piotr

Numer probki:  18577/11/16

Ocena probki:  bez zastrzezen

Data rozpoczgcia badan: ~ 02-12-2016

Data zakonczenia badan:  04-12-2016

Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania w/g Wymagania Wynik Niepewno$é** | N
Liczba bakterii z grupy coli jtk/100ml | (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 Mz-2 0
LL 0
Liczba enterokokow jtk/100 ml | (A) PN-EN ISO 7899-2:2004 - 0
LE | (paciorkowce katowe) 0
Liczba Escherichia coli jtk/100ml | (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 MZ-2 0
LL 0

MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia |3 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)

OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:

Probka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej.
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** _ niepewnosc rozszerzona metody przy poziomie ufnoséci ok. 95% i wspotczynniku rozszerzenia k=2

I

Wyniki odnosza si¢ wytacznie do badanych probek . Niepewnosc¢ wynikow podaje sig w sytuacii, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badan lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi

wartosciami granicznymi oraz kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Klientem.
Sprawozdanie zawiera wyniki badan probek w ilosci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
W ciagu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacji.

Uwagi:

Sprawozdanie sporzgdzono w 1 egz.

Egz.Nr 1: Zleceniodawca

Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Miejsce wykonywania badan: LL - Lajski, LK - Mystowice

Koniec Sprawozdania

Sporzadzono dnia:
05-12-2016

Autoryzowat:
Winter Magdalena

Zatwierdzil:

Doradca Analityczny

Aleksandra Kulska

Podpisano:

Kwalifikowanym podpisem elektronicznym

IR R
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Sprawozdanie z badan Nr: 2613/11/2016/M/3

Zleceniodawca:

Brwinowskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedziba w Brwinowie 05-840 Brwinéw ul.

Wilsona 46

Zlecenie Nr:

2613/11/2016

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystac do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).

(Ar) - metodyka akredytowana, rownowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)

N - wynik niezgodny z wymaganiami

Punkt peborn:

Kran czerpalny - lazienka

Przedmiot badania:
Adres poboru:
Miejsce poboru:
Pochodzenie wody:
Rodzaj ujecia:

Woda przeznaczona do spozycia
05-805 Otrebusy, ul. Wiejska 1
Patacyk Toeplit'zow

sie¢ wodociagowa

brak danych

10,4 °C
02-12-2016 10:20

Temp. pobranej probki:
Data i godzina:

Pobér probek wg: (A) PN-ISO 5667-5:2003,(A) PN-EN ISO 19458:2007 . . . .
T —— JARS Sp.  0.0. Probkobiorca: Olkowski Piotr
Numer probki:  18578/11/16 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczecia badan: ~ 02-12-2016 Data zakonczenia badan:  04-12-2016
Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania w/g Wymagania Wynik Niepewno§¢**
Liczba bakterii z grupy coli jtk/100ml | (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 MZ-2 0
LL 0
Liczba enterokokow jtk/100 ml | (A) PN-EN ISO 7899-2:2004 - 0
Lt | (paciorkowce katowe) 0
Liczba Escherichia coli jtk/100ml | (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 MZ-2 0
LL 0

MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)

OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:

Prébka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej.

2613/11/2016/M/3
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** . niepewnos$c rozszerzona metody przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspotczynniku rozszerzenia k=2

-

Wyniki odnosza sie wytacznie do badanych probek . Niepewnos¢ wynikéw podaje sig w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajno$ci wynikow badan lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi
wartosciami granicznymi oraz kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Klientem.

Sprawozdanie zawiera wyniki badan probek w ilosci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.

W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacji.

Uwagi:
Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Egz.Nr 1: Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m
Miejsce wykonywania badan: LE. - Lajski, LK - Mystowice
Koniec Sprawozdania
Sporzadzono dnia: Autoryzowal: Zatwierdzil: Podpisano:
17 Winter Magdalena ;s
05-12-2016 Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Aleksandra Kulska UM
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Sprawozdanie z badan Nr: 2613/11/2016/F/2

Zleceniodawca: Brwinowskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedzibg w Brwinowie 05-840 Brwindw ul.
Wilsona 46
Zlecenie Nr: 2613/11/2016

(A)- metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)

(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).

(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)

N - wynik niezgodny z wymaganiami

Punkt poboru: Kran czerpalny - toaleta parter

Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spozycia
Adres poboru: 05-840 Brwindw, ul. Kosciuszki 4a
Migjsce poboru: budynek Urzgdu Gminy
Pochodzenie wody: sie¢ wodociggowa

Rodzaj ujecia: brak danych

Temp. pobranej probki: 10,6 °C

Data i godzina:

02-12-2016  10:10

Poboér probek wg:

(A) PN-ISO 5667-5:2003

Trasport prible JARS Sp. 2 0.0 Probkobiorca: Olkowski Piotr
Numer prébki:  18577/11/16 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczgeia badan: ~ 02-12-2016 Data zakonczenia badan: ~ 08-12-2016
Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania w/g ‘Wymagania Wynik Niepewnosé** | N
Azotany mg/l | (A)PN-ENISO 13395:2001 MZ2 51
LK >
50 03
Azotyny mg/l (A) PN-ENISO 13395:2001 MZ2 -
LK 5
0,50
Jon amonowy mg/l (A) PN-EN ISO 11732:2007 MzZ-2 <0.13
LK p
0,50
Mangan pg/l | (Ae) PN-ENISO 1188522009 MZ-2 1.8
LK >
50 +0,4
pH - (A) PN-EN ISO 10523:2012 MZ-2 73
LY B
6,5-9,5 02
Przewodnos¢ elektryczna puS/em (A) PN-EN 27888:1999 (korekta MzZ-2 742
LL |wlasciwa urzadzeniem do kompensacji wplywu 5
temp.) 2500 37
Liczba progowa smaku TFN (A) PN-EN 1622:2006 MZ-2 <1
LK
2613/11/2016/F/2 Strona —1|




Twardos¢ ogdlna (sumaryczna mg/l CaCO3 | (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 229
LK |zawartos¢ wapnia i magnezu) ’ “ e
=
Liczba progowa zapachu TON (A) PN-EN 1622:2006 2 <1
LK
Zelazo pg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 -2 303
LK )
200 30| N
Barwa mg/lPt [(A)PN-ENISO 7887:2012 pkt 6 MZ-2 10
LK +1
Metnosée NTU | (A) PN-EN ISO 7027:2003 MZ-2 037
LK ’
1.0 +0,06
MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 . (Dz. U. 2015 poz. 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Parametr oznaczony jako "N" nie odpowiada wymaganiom okre§lonym powyzej.
**« niepewnosc rozszerzona metody przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspbiczynniku rozszerzenia k=2
C ]

Wyniki odnosza sie wytacznie do badanych probek . Niepewnos$¢ wynikéw podaje sie w sytuacii, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badafi lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi
wartosciami granicznymi oraz kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Klientem.

Sprawozdanie zawiera wyniki badan prébek w ilosci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.

W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacji.

[

Uwagi:

Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz.

Egz.Nr 1 : Zleceniodawca

Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Miejsce wykonywania badan: LE - Lajski, LK - Mystowice

Koniec Sprawozdania

Sporzadzono dnia: Autoryzowal: Zatwierdzil: Podpisano:
08-12-2016 ﬁgﬁﬁ%@?ﬁﬁm Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym
G1od Natalia
Aieksandia Kulska (RHT TN
2613/11/2016/F/2 Strona
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Sprawozdanie z badan Nr: 2613/11/2016/F/3

Zleceniodawca:

Brwinowskie Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedzibg w Brwinowie 05-840 Brwindw ul.
Wilsona 46

Zlecenie Nr:

2613/11/2016

(A)- metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)

(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)

(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)

N - wynik niezgodny z wymaganiami

Punkt poboru: Kran czerpalny - lazienka

Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spozycia
Adres poboru: 05-805 Otrgbusy, ul. Wiejska 1
Miejsce poboru: Patacyk Toeplit'zéw
Pochodzenie wody: sie¢ wodociggowa

Rodzaj ujgcia: brak danych

Temp. pobranej probki: 10,4 °C

Data i godzina: 02-12-2016 10:20

Pobér probek wg:  (A) PN-ISO 5667-5:2003

Transport probek: JARS Sp. z 0.0.

Probkobiorea: Olkowski Piotr

Numer probki:  18578/11/16

Ocena probki:  bez zastrzezen

Data rozpoczgeia badan:  02-12-2016

Data zakonczenia badan:  08-12-2016

Lab. Badany parametr Jjm. Metodyka badania w/g Wymagania Wynik Niepewnos§é** | N
Azotany mgl | (A)PN-EN ISO 13395:2001 MZ-2 L5
LK ’
50 +0,2
Azotyny mg/l (A) PN-EN ISO 13395:2001 MZ-2 <0.066
LK p
0,50
Jon amonowy mg/l (A)PN-ENISO 11732:2007 MZ-2 <0.13
LK 5
0,50
Mangan pg/l | (Ae) PN-ENISO 11885:2009 MZ-2 53
LK 5
50 +1,0
pH - (A) PN-EN ISO 10523:2012 MZ-2 74
LL >
6,5-9,5 0.2
Przewodnos¢ elektryczna puS/em (A) PN-EN 27888:1999 (korekta MZ-2 657
LI |wlasciwa urzadzeniem do kompensacji wplywu
temp.) 2500 33
Liczba progowa smaku TFN (A) PN-EN 1622:2006 Mz-2 <1
LK
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Twardos¢ ogolna (sumaryczna mg/l CaCO3 [ (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 203
LK |zawartos¢ wapnia i magnezu) , 203 .
Liczba progowa zapachu TON (A) PN-EN 1622:2006 MZ-2 <1
LK
Zelazo pg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 51
LK
200 >
Barwa mg/lPt | (A)PN-ENISO 7887:2012 pkt 6 MZ-2 9
LK %]
Metnose o NTU | (A) PN-EN ISO 7027:2003 122 0.96
LK
1,0 +0,14
MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Prébka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadajg) wymaganiom okre§lonym powyzej.
** - niepewnosc rozszerzona metody przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspdtczynniku rozszerzenia k=2
[

Wyniki odnosza sie wytacznie do badanych prébek . Niepewnos$¢ wynikow podaje sige w sytuacii, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badan lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi
wartosciami granicznymi oraz Kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Klientem.
Sprawozdanie zawiera wyniki badan prébek w ilosci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
W ciagu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacji.

1

Uwagi:

Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz.

Egz.Nr 1 : Zleceniodawca

Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Miejsce wykonywania badan: LL - Lajski, LK - Mystowice

Koniec Sprawozdania

Sporzadzono dnia: Autoryzowal: Zatwierdzil: Podpisano:
08-12-2016 éfsgﬁzta?:egorz Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Rykulska Katarzyna
Aleksandra Kuiska TR B
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