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JARS Sp.za.0.
LAJSKI:
05-119 Legionowo, ul. Koscielna 2a
FILIA POLUDNIE:
41-404 Myslowice, ul. Fabryczna 7

www.jars.pl

PCA

PousKit Centnum
AKNERYTALI

LABORATORIA BADAWCZE S

mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka BADANIA

AB 1095

Sprawozdanie z badan Nr: 749/04/2017/M/2

Zleceniodawca:

Brwinowskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedzibg w Brwinowie 05-840 Brwinéw ul.

Wilsona 46

Zlecenie Nr:

749/04/2017

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)

(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystac do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie).

(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)

N - wynik niezgodny z wymaganiami

Punkt peboru:

Kurek czerpalny wody w sanitariacie

Przedmiot badania:
Adres poboru:

Micjsce poboru:
Pochodzenie wody:
Rodzaj ujgcia:

Temp. pobranej probki:
Data i godzina:

Woda przeznaczona do spozycia
05-805 Otrgbusy, Wigjska 1
Palacyk Tocplitz'ow

sie¢ wodociggowa

brak danych

8,4 °C

07-04-2017 08:35

Pobér probek wg:
Transport probek: JARS Sp. 7 0.0.

(A) PN-ISO 5667-5:2003,(A) PN-EN ISO 19458:2007

Probkobiorca: Kolber Zbignicw

Numer prébki:  3835/04/17

Ocena probki:  bez zastrzezen

Data rozpoczgeia badan: ~ 07-04-2017

Data zakonczenia badan: ~ 09-04-2017

Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania w/g Wymagania Wynik Niepewnos§c¢** [ N
Liczba bakterii z grupy coli jtk/100ml | (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 MZ-2 0
LL
Liczba enterokokow jtk/100 ml | (A) PN-EN ISO 7899-2:2004 Mz-2 0
LL (paciorkowce katowe)
Liczba Escherichia coli Jtk/100ml | (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 MZ-2 0
LL
MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Prébka (prébki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadajg) wymaganiom okreslonym powyzej.
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** - niepewnosc rozszerzona metody przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspétczynniku rozszerzenia k=2

1

Wyniki odnoszg sie wylacznie do badanych prébek . Niepewno$é wynikéw podaje sie w sytuacii, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikow badarn lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi
warto$ciami granicznymi oraz kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Klientem.

Sprawozdanie zawiera wyniki badar prébek w ilosci: 1 szt | bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w calosci.

W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacji.

I

Uwagi:
Sprawozdanie sporzgdzono w 1 egz. Egz.Nr 1 : Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m
Miejsce wykonywania badan: LE - Lajski, LK - Myslowice
Koniec Sprawozdania
Sporzgdzono dnia: Autoryzowat: Zatwierdzil: Podpisano:
10-04-2017 Hauzer Anna Doradca Analityczny

Kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Anna Jankonsk U
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PCA

Potskie CiNTRUM
AKREDYVALH

LABORATORIA BADAWCZE S

LAJSKI:
05-119 Legionowo, ul. Koscielna 2a mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka BADANIA
FILIA POLUDNIE: AB 1095

www.jars.pl

41-404 Myslowice, ul. Fabryczna 7

Sprawozdanie z badan Nr: 749/04/2017/F/2

Zleceniodawca: Brwinowskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedzibg w Brwinowie 05-840 Brwindéw ul.
Wilsona 46
Zlecenie Nr: 749/04/2017

(A) - metodyka akredylowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystac do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).
(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystac do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)

N - wynik niezgodny z wymaganiami

Punkt peboru: Kurek czerpalny wody w sanitariacie
Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spozycia
Adres poboru: 05-805 Otrgbusy, Wiejska |
Micgjsce poboru: Palacyk Tocplitz'ow
Pochodzenie wody: sie¢ wodociggowa
Rodzaj ujecia: brak danych
Temp. pobranej probki: 8.4 °C
Data i godzina: 07-04-2017 08:35
Pobér probek wg: (A) PN-ISO 5667-5:2003 R o
Transport probek: JARS Sp. 7 0.0. Prébkobiorca: Kolber Zbigniew
Numer prébki:  3835/04/17 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczgcia badan: ~ 07-04-2017 Data zakonczenia badan: ~ 19-04-2017
Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania w/g ‘Wymagania Wynik Nicpewno§é**
Azotany mg/l (A) PN-EN [SO 13395:2001 MZ-2 1.9
LK ’ "
50 +0,3
Azotyny mg/l (A) PN-EN ISO 13395:2001 MZ-2 <0.066
LK ’
0,50
Jon amonowy mg/l (A) PN-EN ISO 11732:2007 MZ-2 0.13
LK ’
0,50 +0,02
Liczba progowa smaku TFN (A) PN-EN 1622:2006 MZ-2 <1
LK
Liczba progowa zapachu TON (A) PN-EN 1622:2006 MZ-2 <1
LK
Mangan ng/l (Ac) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 1.8
LK ' :
50 2
pH - (A) PN-EN ISO 10523:2012 MZ-2 79
LL y
6,5-9,5 02
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Przewodnos¢ clektryczna pS/em (A) PN-EN 27888:1999 (automatyczna MZ-2 678
LL | wlasciwa w temp. 25°C kompensacja temperatury) 134
2500
Twardo$¢ ogélna (sumaryczna mg/l CaCO3 | (Ac) PN-EN ISO 11885:2009 315
LK zawarto$¢ wapnia i magnezu) +32
Zelazo n/l (Ac) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 10
LK
200 *!
Barwa mg/l Pt (A) PN-EN ISO 7887:2012 pkt 6 MZ-2 9
LK £]
Mgtnosé NTU (A) PN-EN [SO 7027:2003 MZ-2 0.71
LK '
10 £0,11
MZ-2 - wymagania wg Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia |3 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Prdbka (prébki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej.

** - niepewnosc rozszerzona metody przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspotczynniku rozszerzenia k=2

Wyniki odnoszg sig wytacznie do badanych prébek . Niepewnosé wynikéw podaje sie w sytuacii, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badan lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi

wartosciami granicznymi oraz kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Klientem.

Sprawozdanie zawiera wyniki badan prabek w ilosci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.

W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacji.

1

Uwagi:
Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Egz.Nr 1 : Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m
Micjsce wykonywania badan: LL - Lajski, LK - Mystowice
Koniec Sprawozdania
Sporzadzono dnia: Autoryzowal: Zatwierdzil: Podpisano:
Abrantowicz Barbara ;
0-04-2 . . .
15:04-201% Glod Natalia Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Rykulska Katarzyna
Anna Jankowska

(i

o
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IARS Sp.za.0.
s LABORATORIA BADAWCZE o S
L. NG
. s . . . . 2 NN
05-119 Legionowo, ul. Koscielna 2a mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka AR BADANIA
FILIA POLUDNIE:
: AB 1095
41-404 Myslowice, ul. Fabryczna 7 Www.jars.pl
Sprawozdanie z badan Nr: 749/04/2017/F/4
Zleceniodawca: Brwinowskie Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedziba w Brwinowie 05-840 Brwindw ul.
Wilsona 46
Zlecenie Nr: 749/04/2017

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystac do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).
(Ar) - metodyka akredylowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)

N - wynik niezgodny z wymaganiami

Punkt poboru: Kurek czerpalny wody w sanitariacie
Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spozycia
Adres poboru: 05-840 Brwinéw, Kosciuszki 4a
Migjsce poboru: Budynck Urzgdu Gminy
Pochodzenie wody: sie¢ wodociggowa
Rodzaj ujgcia: glgbinowe
Temp. pobranej probki: 92°%€
Data i godzina: 07-04-2017 08:00
Pobor probek wg: (A) PN-ISO 5667-5:2003 o _—
Transport probek: JARS Sp. 7 0.0. Prébkobiorca: Kolber Zbigniew
Numer prébki: ~— 3837/04/17 Ocena prébki:  bez zastrzezen
Data rozpoczgcia badan: ~ 07-04-2017 Data zakonczenia badan: ~ 20-04-2017
Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania w/g Wymagania Wynik Nicpewno§é**
Chlorki mg/l (A) PN-EN IS0 10304-1:2009 ' MZ-2 51
LK
250 +8
Chrom g/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 <30
LK ’
50
Cyjanki ogélne ug/l (A) PN-EN ISO 14403-2:2012 MZ-2 <10
LK
50
delta-HCH ne/l (Ac) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0.010
LK ’
0,10
Dicldryna pg/l (Ac) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0.010
LK '
0,030
Chlorck winylu ng/l (A) PN-EN ISO 10301:2002 MZ-2 <020
LK ’
0,50
Bromiany pg/l (A) PN-EN ISO 15061:2003 MZ-2 <20
LK 0 )
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Bor mg/l (Ac) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 0.072
LK T 4
10 0,007
Epichlorohydryna ng/l (A) PB-190/LF wyd. 2 z dnia MZ-2 <0.060
LK 29.06.2012 ’
0,10
Epoksyd heptachloru B ny/l (Ac) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0.010
LK
0,030
Fluorki my/l (A) PN-EN ISO 10304-1:2009 MZ-2 <0.10
LK )
1,5
gamma-chlordan ng/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0.010
LK
0,10
gamma-HCH, lindan g/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0010
LK '
0,10
beta-HCH ng/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0.010
LK
0,10
Heksachlorobenzen (HCB) ng/l (A) PN-EN [SO 6468:2002 MZ-2 <0010
LK
0,10
Heksachlorocykloheksan (HCH) pyl (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0010
LK ’
0,100
Heptachlor ng/l (Ac) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0.010
LK ’
0,030
Indcks nadmanganianowy mg/l (A) PN-EN ISO 8467:2001 MZ-2 2.6
LK |(utlenialnosé) ’ £0.4
5 b
Indeno(1,2,3-cd)pircn pg/l (A) PB-160/LF wyd. 6 z dnia <0.0050
LK 15.03.2016 !
[zodryna pg/l (Ac) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0010
LK )
0,10
Jon amonowy mg/l (A) PN-EN ISO 11732:2007 MZ-2 0.24
LK ' 3
0,50 R
Benzo(k)fluoranten pg/l (A) PB-160/LF wyd. 6 z dnia <0.0050
LK 15.03.2016 !
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pg/l

(A) PB-160/LF wyd. 6 z dnia

Benzo(ghi)perylen
LK 15.03.2016 =0:0050
Mctoksychlor (DMDT) pg/l (Ac) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0010
LK ’
0,10
Metnosé NTU (A) PN-EN ISO 7027:2003 MZ-2 0.40
LK 10 +0,06
Micdz my/l (Ac) PN-EN ISO 11885:2009 MZz-2 0.006
LK 20 £0,001
Nikiel ng/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZz-2 <40
LK ’
20
K o,p-DDD ng/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 Mz-2 <0,010
0,10
. . ’ y 9
. o,p-DDE ng/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0010
0,10
Benzo(b)fluoranten pg/l (A) PB-160/LF wyd. 6 z dnia
LK 15.03.2016 <0,0050
Benzo(a)piren ng/l (A) PB-160/LF wyd. 6 z dnia MZ-2
LK 15.03.2016 = 0620
0,010
p.p-DDD pe/l (Ac) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0,010
LK
0,10
p.p-DDE pg/! (Ac) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0010
LK
0,10
p.p-DDT pg/l (Ac) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0010
LK
0,10
pH - (A) PN-EN 1SO 10523:2012 MZ-2 71
LL ’
6.5-9,5 02
Przewodnosé clektryczna pnS/em (A) PN-EN 27888:1999 (automatyczna MZ-2 662
LL |wlasciwa wtemp. 25°C kompensacja temperatury) 433
2500
Rtgé ng/l (Ae) PN-EN 1483:2007 MZ-2 <0.10
LK :
1
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Benzen ng/l (A) PN-ISO 11423-1:2002 MZ-2 <0.50
LK
1,0
Barwa mg/l Pt (A) PN-EN ISO 7887:2012 pkt 6 MZ-2 <5
LK
Siarczany (V1) mg/l (A) PN-EN ISO 10304-1:2009 MZ-2 156
LK
250 .
Liczba progowa smaku TFN (A) PN-EN 1622:2006 MZ-2 <1
LK
Sod my/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 23
LK
200 2
Suma HCH (z obliczen) pg/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0010
LK ’
0,10
Suma pestycydow (z obliczen) ng/l (A) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0010
LK '
0,50
Suma THM pg/l (A) PN-EN ISO 10301:2002 MZ-2 <1.0
LK ’
100
Azotyny my/! (A) PN-EN IS0 13395:2001 MZ-2 <0.066
LK N
0,50
Azotany mg/l (A) PN-EN ISO 13395:2001 MZ-2 24
LK ’
50 +0,4
Arsen pg/l (Ac) PN-EN ISO 11969:1999 MZ-2 <0,50
LK
10
Twardos¢ ogélna (sumaryczna mg/l CaCO3 | (Ac) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 353
LK zawarto$¢ wapnia i magnezu) +35
500
Liczba progowa zapachu TON (A) PN-EN 1622:2006 MZ-2 <1
LK
Zelazo pgl (Ac) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 <40
LK )
200
Antymon pg/l (Ae) PB-260/LF wyd. 1 z dnia MZ-2 <050
LK 15.04.2014 !
5
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(Ac) PN-EN ISO 6468:2002

MZ-2

alfa-HCH ng/l
<
LK 0,010
0,10
alfa-chlordan ng/l (Ac) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0.010
LK ’
0,10
Aldryna pg/l (Ac) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0.010
LK '
0,030
Aldchyd endryny ng/l (Ac) PN-EN I1SO 6468:2002 MZ-2 <0010
LK 8
0,10
Alachlor pe/l (Ace) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0010
LK ’
0,100
Endosulfan I g/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0010
LK ’
0,10
Endosulfan [T ng/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0.010
LK ’
0,10
Endryna pg/l (Ae) PN-EN [SO 6468:2002 Mz-2 <0010
LK ’
0,10
Glin/aluminium ng/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 <10
LK
200
Kadm ng/l (Ac) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 <05
LK ’
5
Mangan ng/l (Ac) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 <1.0
LK ’
50
0,p-DDT pg/l (Ac) PN-EN 1SO 6468:2002 MZ-2 <0.010
LK '
0,10
Olow ng/l (Ac) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 <40
LK s
10
Sclen pg!l (Ac) PN-EN IS0 9965:2001 MZ-2 <050
LK
10
Siarczan endosulfanu pg/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2
<0,010
LK
0,100
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Suma trichloroctenu i ng!l (Ac) PN-EN ISO 10301:2002 MZ-2 <1.0
LK |tetrachloroetenu ’
10
Suma WWA ny/l (A) PB-160/LF wyd. 6 z dnia MZ-2 <0.0050
LK 15.03.2016 ’
0,100
Trifluralina pg/!l (Ac) PN-EN 1SO 6468:2002 MZ-2 <0010
LK '
0,10
Akryloamid ng/l (A) PB-148/LF wyd. 2 z dnia MZ-2 <0.040
LK 05.04.2013 v
0,10
1,2-dichloroetan (EDC) pg/l (A) PN-EN ISO 10301:2002 MZ-2 <10
LK
3,0
MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r, (Dz. U. 2015 poz. 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Prébka (prébki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej.

** - niepewnosc rozszerzona melody przy poziomie ufnosci ok. 85% i wspolczynniku rozszerzenia k=2

[

Wyniki odnosza sie wytacznie do badanych prébek . Niepewnosé wynikéw podaje sie w sytuacii, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badarn lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi
wartosciami granicznymi oraz kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Klientem.

Sprawozdanie zawiera wyniki badan probek w ilosci: 1 szti bez pisemnej zgody laboratarium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.

W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacji.

(

Uwagi:

Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Egz.Nr 1 : Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Micjsce wykonywania badan: LL - Lajski, LK - Mystowice

Koniec Sprawozdania

Sporzadzono dnia: Autoryzowal: Zatwierdzil: Podpisano:
Abrantowicz Barbara .
20-04-2017 Szulc Eukasz Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Gtod Natalia

Anna Jankowska I” llI|Il"l|I“|“|"I|"|I”I|”

T
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IARS Sp.za.0,
EaiSia ’ LABORATORIA BADAWCZE o3
: IZANS
05-119 Legionowo, ul. Koscielna 2a mikrobio]ogia - ﬁzykochemia - sensoryka ’I/’I/m\\‘\\\ S
FILIA POLUDNIE:
. AB 1095
41-404 Myslowice, ul. Fabryczna 7 www.jars.pl

Sprawozdanie z badan Nr: 749/04/2017/M/3

Zleceniodawca: Brwinowskie Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedziba w Brwinowie 05-840 Brwinéw ul.
Wilsona 46
Zlecenie Nr: 749/04/2017

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie)

(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystac do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).
(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)

N - wynik niezgodny z wymaganiami

Punkt poboru: Kurek czerpalny w pomieszczeniu socjalnym
Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spozycia
Adres poboru: 05-804 Parzniew, Gtowna 1
Migjsce poboru: Sklcp spozywezy
Pochodzenie wody: sie¢ wodociggowa
Rodzaj uj¢cia: brak danych
Temp. pobranej probki: 9,6 °C
Data i godzina: 07-04-2017 08:50
S orobok wer x 5. 7 158.2
Pobér probt.lf wg (A) PN-ISO 5667-5:2003,(A) PN-EN ISO 19458:2007 Probkobiorca: Kolber Zbignicw
Transport probek: JARS Sp. z 0.0. =
Numer probki:  3836/04/17 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczgcia badan: 07-04-2017 Data zakonczenia badani: ~ 09-04-2017
Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania w/g Wymagania Wynik Nicpewnosé**
Liczba bakterii z grupy coli jtk/100ml | (A) PN-EN [SO 9308-1:2014-12 MZ-2 0
LL 0
Liczba enterokokow Jtk/100 ml | (A) PN-EN ISO 7899-2:2004 MZ-2 0
LL (paciorkowce katowe) 0
Liczba Escherichia coli Jjtk/100ml | (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 MZ-2 0
LL 0

MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)

OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:

Probka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej.
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** - niepewnosc rozszerzona metody przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspatczynniku rozszerzenia k=2

i

Wyniki odnoszg sie wylacznie do badanych probek . Niepewnos$¢ wynikow podaje sie w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badan lub zgodnoéci z wyspecyfikowanymi
warto$ciami granicznymi oraz kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Klientem.

Sprawozdanie zawiera wyniki badan probek w ilosci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosci.

W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacii.

Uwagi:
Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Egz.Nr 1 : Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m
Miejsce wykonywania badai: LE - Lajski, LK - Myslowice
Koniec Sprawozdania
Sporzadzono dnia: Autoryzowal: Zatwierdzil: Podpisano:
Hauzer Anna .
-04-2 . : .
IB42017 Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Anma Jarkowska TR AT TR
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PCA

PoOLSKIE CERYRUM

AKNEDYTAL)
o, S LABORATORIA BADAWCZE 0 S
: 7\
F 5 . . . M 7N\ \
05-119 Legionowo, ul. Koscielna 2a mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka BADANIA
FILIA POLUDNIE: AB 1095

wwyw.jars.pl

41-404 Myslowice, ul. Fabryczna 7

Sprawozdanie z badan Nr: 749/04/2017/M/4

Zleceniodawea: Brwinowskie Przedsigbiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedziba w Brwinowie 05-840 Brwinéw ul.
Wilsona 46
Zlecenie Nr: 749/04/2017

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do aceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredylowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).
(Ar) - metodyka akredytowana, rownowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)

N - wynik niezgodny z wymaganiami

Punkt paboru: Kurek czerpalny wody w sanitariacie

Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spozycia

Adres poboru: 05-840 Brwinéw, Kosciuszki 4a

Micgjsce poboru: Budynck Urz¢du Gminy

Pochodzenie wody: sie¢ wodociggowa

Rodzaj ujgcia: glebinowe

Temp. pobranej prébki: 9.2°C

Data i godzina: 07-04-2017 08:00

Pobér pl'obclf wg (A) PN-ISO 5667-5:2003,(A) PN-EN 1SO 19458:2007 Prébkobiorca: Kolber Zbizmiew

Transport prébek: JARS Sp. z 0.0. =

Numer prébki: ~ 3837/04/17 Ocena probki:  bez zastrzezen

Data rozpoczgcia badan: 07-04-2017 Data zakonczenia badan: ~ 10-04-2017

Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania w/g ‘Wymagania Wynik Nicpewnosé** | N
Liczba bakterii z grupy coli jtk/100ml | (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 MZ-2 0
LL 0

Ogodlna liczba mikroorganizméw jik/Iml (A) PN-EN ISO 6222:2004 MZ-2 0

LL w 224+2°C po 72h

Liczba Escherichia coli jtk/100ml | (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 MZ-2 0
LL 0

Liczba cnterokokow jtk/100 ml | (A) PN-EN ISO 7899-2:2004 MZ-2 0
LL (paciorkowce katowe) 0

MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)

OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:

Prébka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej.
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** - niepewnosc rozszerzona metody przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspolczynniku rozszerzenia k=2

Wyniki odnoszg sig wylacznie do badanych probek . Niepewnosé wynikéw podaje sie w sytuacii, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikow badan lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi
wartosciami granicznymi oraz kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Klientem.
Sprawozdanie zawiera wyniki badan prébek w ilosci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.

W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badar Klient ma prawo do reklamacii.

l

Uwagi:

Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz.

Egz.Nr 1 : Zleceniodawca

Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Miejsce wykonywania badan: LE - Lajski, LK - Mystowice

Koniec Sprawozdania

Sporzadzono dnia:
10-04-2017

Autoryzowal:

Hauzer Anna
Winter Magdalena

Zatwierdzil:

Doradca Analityczny

Anna Jankowska

Podpisano:

Kwalifikowanym podpisem elektronicznym

A

I 749/04/2017/M/4

Strona

2




PCA

POLSKIE CONTAUM
AKIEDY AL

LABORATORIA BADAWCZE S

LAJSKI:
05-119 Legionowo, ul. Koscielna 2a mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka BADANIA
FILIA POLUDNIE: AB 1095

www.jars.pl

41-404 Myslowicc, ul. Fabryczna 7

Sprawozdanie z badan Nr: 749/04/2017/M/1

Zleceniodawca: Brwinowskie Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedzibg w Brwinowie 05-840 Brwindw ul.
Wilsona 46
Zlecenie Nr: 749/04/2017

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystac do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae}-metodyka akredylowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).
(Ar) - metodyka akredylowana, rownowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)

N - wynik niezgodny z wymaganiami

Punkt poboru: Kurek czerpalny wody w sanitariacie - parter
Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spozycia
Adres poboru: 05-840 Brwinow, Grodziska 12
Migjsce poboru: Budynck Urzgdu Gminy
Pochodzenie wody: sie¢ wodociggowa
Rodzaj ujgcia: brak danych
Temp. pobranej probki: 9.8 °C
Data i godzina: 07-04-2017 08:20
Fo— - py— % 5. = B
Pobér prob&.lf wg: (A) PN-1SO 5667-5:2003,(A) PN-EN ISO 19458:2007 Prébkobiorca: Kolber Zbigniew
Transport probek: JARS Sp. 7 0.0.
Numer prébki:  3834/04/17 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczgcia badann: ~ 07-04-2017 Data zakonczenia badann: ~ 09-04-2017
Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania w/g Wymagania Wynik Nicpewno§é**
Liczba Escherichia coli jtk/100ml | (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 MZ-2 0
LL 0
Liczba enterokokdw Jtk/100 ml - | (A) PN-EN ISO 7899-2:2004 - 0
LL |(paciorkowce kalowe) 0
Liczba bakterii z grupy coli Jtk/100ml | (A) PN-EN 1SO 9308-1:2014-12 MZ-2 0
LL 0

MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)

OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:

Probka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej.
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** - niepewnosc rozszerzona metody przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspolczynniku rozszerzenia k=2

r

Wyniki odnosza sie wytacznie do badanych probek . Niepewnos¢ wynikéw podaje sig w sytuacii, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikow badar lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi
wartosciami granicznymi oraz kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Klientem.
Sprawozdanie zawiera wyniki badan prabek w ilosci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosci.

W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badar Klient ma prawo do reklamacii.

[

Uwagi:

Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz.

Egz.Nr 1 : Zleceniodawca

Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Miejsce wykonywania badan: LE - Lajski, LK - Mystowice

Koniec Sprawozdania

Sporzadzono dnia:
10-04-2017

Autoryzowal:
Hauzer Anna

Zatwierdzil:

Doradca Analityczny

Anna Jankowska

Podpisano:

Kwalifikowanym podpisem elektronicznym

TR AT

T
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JARS
) 4
1ARS Sp.za.0.
LAJSKI:
05-119 Legionowo, ul. Ko$ciclna 2a
FILIA POLUDNIE:
41-404 Myslowice, ul. Fabryczna 7

www.jars.pl

PCA

PoLsKIE CERTRUM
AKREDYTAL

LABORATORIA BADAWCZE N S

. . . . 00N
mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka AR shoAniA

AB 1095

Sprawozdanie z badan Nr: 749/04/2017/F/1

Zleceniodawca:

Brwinowskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedzibag w Brwinowie 05-840 Brwinéw ul.

Wilsona 46

Zlecenie Nr:

749/04/2017

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie)

(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystac¢ do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie).

(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)

N - wynik niezgodny z wymaganiami

Punkt peboru:

Kurek czerpalny wody w sanitariacie - parter

Przedmiot badania:
Adres poboru:

Migjsce poboru:
Pochodzenie wody:
Rodzaj ujgcia:

Temp. pobranej probki:
Data i godzina:

Woda przeznaczona do spozycia
05-840 Brwinéw, Grodziska 12
Budynck Urz¢du Gminy

sie¢ wodociggowa

brak danych

9.8°C

07-04-2017 08:20

Pobor probek wg:
Transport probek: JARS Sp. z 0.0.

(A) PN-ISO 5667-5:2003

Prébkobiorca: Kolber Zbigniew

Numer prébki:  3834/04/17

Ocena probki:  bez zastrzezen

Data rozpoczgcia badari: ~ 07-04-2017

Data zakonczenia badan: ~ 19-04-2017

Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania w/g Wymagania Wynik Niepewno§é**
Zelazo png/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 15
LK :
200 2
Liczba progowa zapachu TON (A) PN-EN 1622:2006 MZ-2 <1
LK
Twardosé ogdlna (sumaryczna mg/l CaCO3 | (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 348
LK |zawartos¢ wapnia i magnezu) : £35
Liczba progowa smaku TFN (A) PN-EN 1622:2006 MZ-2 <1
LK
Przewodnosé clektryczna pnS/em (A) PN-EN 27888:1999 (automatyczna MZ-2 776
LE |wlasciwa w temp. 25°C kompensacja temperatury) 439
2500 -
pH - (A) PN-EN ISO 10523:2012 MZ-2 71
LL ’
6,5-9,5 2
Mangan ng/l (Ac) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 3.6
LK ’
50 +0.4
Strona
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Jon amonowy mg/l (A) PN-EN ISO 11732:2007 MZ-2 0.13
LK ’ 2
0.50 +0,0
Azotyny mg/l (A) PN-EN ISO 13395:2001 MZ-2 <0.066
LK
0,50
Azotany mg/l (A) PN-EN ISO 13395:2001 MZ-2 29
LK ’
50 +0,4
Metnosé NTU (A) PN-EN ISO 7027:2003 MZ-2 0.71
LK ’
10 20,11
Barwa mg/l Pt (A) PN-EN ISO 7887:2012 pkt 6 MZ-2 9
LK £]

OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:

MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)

Prébka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej.

** - niepewnosc rozszerzona metody przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspolczynniku rozszerzenia k=2
P y przy p! P!

[

Wyniki odnoszg sig wylgcznie do badanych prabek . Niepewno$é wynikéw podaje sie w sytuacii, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikow badan lub zgodnoéci z wyspecyfikowanymi
warto$ciami granicznymi oraz kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Klientem.
Sprawozdanie zawiera wyniki badan probek w ilosci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosci.
W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacji.

Uwagi:

Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz.

Egz.Nr 1: Zleceniodawca

Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Migjsce wykonywania badan: LL - Lajski, LK - Mystowice

Koniec Sprawozdania

Sporzadzono dnia:

19-04-2017

Autoryzowal:
Abrantowicz Barbara
Glod Natalia
Rykulska Katarzyna

Zatwierdzil:

Doradca Analityczny

Anna Jankowska

Podpisano:

Kwalifikowanym podpisem elektronicznym
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05-119 Legionowo, ul. Kodciclna 2a mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ZARRS EADANIA
FILIA POLUDNIE:
f AB 1095
41-404 Myslowice, ul. Fabryczna 7 www.jars.pl
Sprawozdanie z badan Nr: 749/04/2017/F/3
Zleceniodawca: Brwinowskie Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedzibg w Brwinowie 05-840 Brwindw ul.
Wilsona 46
Zlccenie Nr: 749/04/2017

(A) - metodyka akredylowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystac do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)

(Ae)-metodyka akredylowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).
(Ar) - metodyka akredytowana, rownowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)

N - wynik niezgodny z wymaganiami

Punkt poboru: Kurek czerpalny w pomieszczeniu socjalnym
Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spozycia
Adres poboru: 05-804 Parzniew, Giéwna |
Micgjsce poboru: Sklep spozywczy
Pochodzenie wody: sie¢ wodociggowa
Rodzaj ujgcia: brak danych
Temp. pobranej probki: 9,6 °C
Data i godzina: 07-04-2017 08:50
Pobdr probek weg: (A) PN-ISO 5667-5:2003 . I
Transpore probek: JARS Sp. 7 0.0, Probkobiorca: Kolber Zbigniew
Numer prébki: ~ 3836/04/17 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczgcia badan: ~ 07-04-2017 Data zakonczenia badan: ~ 19-04-2017
Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania w/g Wymagania Wynik Niepewnosc**
Azotany mg/l (A) PN-EN [SO 13395:2001 MZ-2 <0.89
LK ,
50
Azotyny mg/l (A) PN-EN ISO 13395:2001 MZ-2 <0.066
LK ’
0,50
Jon amonowy mg/l (A) PN-EN ISO 11732:2007 MZ-2 <0.13
LK ’
0,50
Liczba progowa smaku TFN (A) PN-EN 1622:2006 MZ-2 <1
LK
Liczba progowa zapachu TON (A) PN-EN 1622:2006 MZ-2 <1
LK
Mangan g/l (Ac) PN-EN 1SO 11885:2009 MZ-2 53
LK ’
50 +0,5
pH - (A) PN-EN ISO 10523:2012 MZ-2 71
LL s
6,5-9,5 02

749/04/2017/F13 Strona




Przewodnosé elektryczna puS/em (A) PN-EN 27888:1999 (automatyczna MZ-2 661
LL |wlasciwa w temp. 25°C kompensacja temperatury) £33
2500
Twardos¢ ogdlna (sumaryczna mg/l CaCO3 | (Ac) PN-EN ISO 11885:2009 317
LK |zawartos¢ wapnia i magnczu) 32
Zelazo pgl | (Ac) PN-ENISO 11885:2009 MZ-2 42
K 200 e
Metnosé NTU (A) PN-EN ISO 7027:2003 MZ-2 0.35
LK 1.0 0,05
Barwa mg/l Pt (A) PN-EN ISO 7887:2012 pkt 6 MZ-2 6
LK +|
MZ-2 - wymagania wg Rozporzidzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Probka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej.

** - niepewnosc rozszerzona metody przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspolczynniku rozszerzenia k=2

Wyniki odnosz3 sig wylgcznie do badanych prébek . Niepewnosé wynikéw podaje sie w sytuaciji, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikow badari lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi
warto$ciami granicznymi oraz kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Klientem.

Sprawozdanie zawiera wyniki badan probek w ilosci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosci.

W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacji.

Uwagi:
Sprawozdanie sporzgdzono w 1 egz. Egz.Nr 1 : Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m
Migjsce wykonywania badan: LE - Lajski, LK - Mystowice
Koniec Sprawozdania
Sporzgdzono dnia: Autoryzowal: Zatwierdzil: Podpisano:
19-04-2017 émnr;?:;ﬁi Barbara Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Rykulska Katarzyna
Anma Jarkowska TR
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