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Sprawozdanie z badan Nr: 4850/11/2017/F/1

Zleceniodawca: Brwinowskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedziba w Brwinowie 05-840 Brwindéw ul.
Wilsona 46
Zlecenie Nr: 4850/11/2017

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie).
(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
*(A) - metodyka akredytowana Podwykonawcy
* - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy
N - wynik niezgodny z wymaganiami
(W) - norma wycofana przez PKN - metoda zatwierdzona w Laboratorium JARS sp. z 0.0.

Punkt poboru: Kurek czerpalny-sanitariat
Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spozycia
Adres pobrania: 05-840 Brwinéw, Kosciuszki 4a
Miegjsce pobrania: Budynek Urzgdu Gminy
Pochodzenie wody: sie¢ wodociggowa
Rodzaj ujecia: brak danych
Temp. pobranej prébki: 9,3°C
Data i godzina: 04-12-2017 10:20
Pobranie prébek wg:  (A) PN-ISO 5667-5:2003 5 o &
Trasisport probek: JARS Sp. z 0.0. Prébkobiorca: Jaworski Adrian
Numer probki:  19929/11/17 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczgcia badan: ~ 04-12-2017 Data zakonczenia badan:  11-12-2017
Lab. Badany parametr j-m. Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewno§¢** N
Azotany mg/l (A) PN-EN ISO 13395:2001 MZ-2 23
LK 50 +0,3
Azotyny mg/l (A) PN-EN ISO 13395:2001 Mz-2 <0.066
LK ’
0,50
Barwa mg/lPt | (A) PN-EN ISO 7887:2012 pkt 6 MZ-2 1
LK £1
Jon amonowy mgl [ (A)PN-ENISO 11732:2007 pkt 4 MZ-2 <0.13
LK ’
0,50
Liczba progowa smaku TFN (A) PN-EN 1622:2006 MZ-2 <1
LK
Liczba progowa zapachu TON (A) PN-EN 1622:2006 MZ-2 <1
LK
Mangan pgl (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 19
LK 50 +0,2
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Mgtnosé NTU (A) PN-EN ISO 7027-1:2016-09 pkt MZ-2 0.49
LK 53 ?
1,0 +0,07
pH - (A) PN-EN ISO 10523:2012 MZ-2 75
P »
6,5-9,5 0.2
Przewodnos¢ elektryczna puS/em (A) PN-EN 27888:1999 (automatyczna MZ-2 637
P whasciwa w temp. 25°C kompensacja temperatury) £32
0-2500
Twardo$¢ ogdlna (sumaryczna mg/l CaCO3 | (A) PN-EN ISO 11885:2009 286
LK |zawartos¢ wapnia i magnezu) 429
Zelazo ug/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 <40
LK ’
200

OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:

MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)

Probka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej.

** - niepewnos$¢ rozszerzona wyniku przy poziomie ufnosci ok. 95% i wpdtczynniku rozszerzenia k=2 (nie uwzglednia niepewnosci pobierania probek)

Wyniki odnoszg sig wytacznie do badanych prabek . Niepewno&é wynikéw podaje sie w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajno$ci wynikéw badar lub zgodno$ci z wyspecyfikowanymi
wartoSciami granicznymi oraz kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Klientem.
Sprawozdanie zawiera wyniki badar prébek w ilosci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w caloéci.
W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badar Klient ma prawo do reklamagii.

Uwagi:

Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz.

Egz.Nr 1 : Zleceniodawca

Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Miejsce wykonywania badan: LL - Lajski, LK - Mystowice, P - Pomiar in situ

Koniec Sprawozdania

Sporzadzono dnia:

Autoryzowal wynik:

Zatwierdzil:

Podpisano:

12123013 gg?){::i:z[al?igtfsl;;“i?cmahz K Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym
K3 Korus Wioletta - Kier.Prac.Analiz 'Spcktron_u:tr.
i i Sebastian Stoloz U
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Sprawozdanie z badan Nr: 4850/11/2017/F/2

Zleceniodawca: Brwinowskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedzibg w Brwinowie 05-840 Brwinéw ul.
Wilsona 46
Zlecenie Nr: 4850/11/2017

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystac do aceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).

(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
*(A) - metodyka akredytowana Podwykanawcy

* - melodyka nieakredytowana Podwykonawcy

N - wynik niezgodny z wymaganiami

(W) - norma wycofana przez PKN - metoda zatwierdzona w Laboratorium JARS sp. z 0.0.

Punkt poboru: Kurek czerpalny-sanitariat

Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spozycia

Adres pobrania: 05-805 Otrgbusy, Wiejska 1

Miegjsce pobrania: Palacyk Toeplitz'éw

Pochodzenie wody: sie¢ wodociaggowa

Rodzaj ujecia: brak danych

Temp. pobranej probki: 9.4°C

Data i godzina: 04-12-2017 10:40

Pobranie probek wg:  (A) PN-ISO 5667-5:2003 . N A
Teasiipot ek JARS Sp. 2 0.0, Prébkobiorca: Jaworski Adrian
Numer probki:  19930/11/17 Ocena probki:  bez zastrzezen

Data rozpoczgcia badan: ~ 04-12-2017

Data zakonczenia badaf:: ~ 11-12-2017

Lab. Badany parametr j.m. Metodyka badania wg ‘Wymagania Wynik / Niepewno§é* *
Azotany mg/l (A) PN-EN ISO 13395:2001 MZ-2 19
LK 50 +0,3
Azotyny mg/l (A) PN-EN ISO 13395:2001 MZ-2 <0066
LK ’
0,50
Barwa mg/lPt | (A)PN-EN ISO 7887:2012 pkt 6 MZ-2 10
LK £]
Jon amonowy mg/l (A) PN-EN ISO 11732:2007 pkt 4 MZ-2 0.49
LK 0,50 7
Liczba progowa smaku TFN (A) PN-EN 1622:2006 Mz-2 <1
LK
Liczba progowa zapachu TON (A) PN-EN 1622:2006 MZ-2 <1
LK
Mangan pg/l | (Ae) PN-ENISO 11885:2009 Mz-2 15
LK 50 +0,2
4850/11/2017/F/2 Strona 1 |




Metnosé NTU (A) PN-EN ISO 7027-1:2016-09 pkt MZ-2 0.53
LK 53 ’
1,0 +0,08
pH - (A) PN-EN ISO 10523:2012 MZ-2 75
= »
6,5-9,5 02
Przewodnos¢ elektryczna uS/cm (A) PN-EN 27888:1999 (automatyczna MZ-2 633
P wlasciwa w temp. 25°C kompensacja temperatury) 32
0-2500
Twardos¢ ogdlna (sumaryczna mg/l CaCO3 | (A) PN-EN ISO 11885:2009 319
LK |zawartosé wapnia i magnezu) 32
Zelazo ug/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 52
LK ’
200 -
MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Prébka (prébki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej.

** _ niepewnos¢ rozszerzona wyniku przy poziomie ufnoéci ok. 95% i wpétczynniku rozszerzenia k=2 (nie uwzglednia niepewnosci pobierania probek)

-

Wyniki odnosza sie wylacznie do badanych prébek . Niepewno§é wynikéw podaje sie w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajnoéci wynikéw badarn lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi
wartosciami granicznymi oraz kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Klientem.

Sprawozdanie zawiera wyniki badan prébek w ilosci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.

W ciagu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badari Klient ma prawo do reklamacji.

—

Uwagi:

Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz.

Egz.Nr 1 : Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Miejsce wykonywania badan: LY. - Lajski, LK - Mystowice, P - Pomiar in situ

Koniec Sprawozdania

Sporzadzono dnia:

Autoryzowal wynik:

F6 Gt6d Natalia - Kier.Prac.Analiz Klasycznych

Zatwierdzil: Podpisano:

12:12:2017 G2 Danisz-Kuchta Sylwia - Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym
K3 Korus Wioletta - Kier.Prac. Analiz ’Spektrorpetr.
L Meoddfeccl= Kor ymhor G4 Bobkenraia Sebastian Stolorz (HHHDELTREEeeuen ey
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Sprawozdanie z badan Nr: 4850/11/2017/F/3

Zleceniodawca: Brwinowskie Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedzibg w Brwinowie 05-840 Brwinow ul.
Wilsona 46
Zlecenie Nr: 4850/11/2017

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystac do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do aceny zgodnasci w obszarze regulowanym prawnie).

(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)

*(A) - metodyka akredytowana Podwykonawcy

*  -melodyka nieakredytowana Podwykonawcy

N - wynik niezgodny z wymaganiami

(W) - norma wycofana przez PKN - metoda zatwierdzona w Laboratorium JARS sp. z 0.0.

Punkt poboru: Kurek czerpalny-sanitariat
Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spozycia
Adres pobrania: 05-840 Brwinéw, Grodziska 12
Miejsce pobrania: Budynek Urzgdu Gminy
Pochodzenie wody: sie¢ wodociggowa
Rodzaj ujegcia: brak danych
Temp. pobranej probki: 9,7°C
Data i godzina: 04-12-2017 10:00
Pobranie probek wg:  (A) PN-ISO 5667-5:2003 P N i .
Transport probek: JARS Sp. 2 0.0. Prébkobiorca: Jaworski Adrian
Numer prébki:  19931/11/17 Ocena prébki:  bez zastrzezen
Data rozpoczgcia badan: ~ 04-12-2017 Data zakonczenia badan: ~ 11-12-2017
Lab. Badany parametr j-m. Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewno§¢** N
Azotany mg/l (A) PN-EN ISO 13395:2001 MZ-2 21
LK 50 +0,3
Azotyny mg/l (A) PN-EN ISO 13395:2001 MZ-2 <0.066
LK ’
0,50
Barwa mg/l Pt (A) PN-EN ISO 7887:2012 pkt 6 MZ-2 9
LK +]
Jon amonowy mgl | (A)PN-ENISO 11732:2007 pkt 4 Mz-2 023
LK 0.50 +0,03
Liczba progowa smaku TFN (A) PN-EN 1622:2006 MZ-2 <1
LK
Liczba progowa zapachu TON (A) PN-EN 1622:2006 MZ-2 <1
LK
Mangan pg/l | (Ae) PN-ENISO 11885:2009 Mz-2 34
LK 50 +0,3
4850/11/2017/F/3 Strona j




Metnosé NTU  |(A) PN-EN ISO 7027-1:2016-09 pkt MZ-2 051
LK 53 ’
1,0 +0,08
pH - (A) PN-EN ISO 10523:2012 MZz-2 75
P ,
6,5-9,5 2
Przewodnos¢ elektryczna uS/cm (A) PN-EN 27888:1999 (automatyczna MZ-2 640
P wiasciwa w temp, 25°C kompensacja temperatury) £32
0-2500
Twardos¢ ogélna (sumaryczna mg/l CaCO3 | (A) PN-EN ISO 11885:2009 287
LK |zawarto$¢ wapnia i magnezu) £29
Zelazo pg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 11
LK
200 *l

MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Prébka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadajg) wymaganiom okreslonym powyzej.

** - niepewnos¢é rozszerzona wyniku przy poziomie ufnoéci ok. 95% i wpétczynniku rozszerzenia k=2 (nie uwzglednia niepewnosci pobierania prébek)

Wyniki odnosza sie wylacznie do badanych prébek . Niepewno$§¢é wynikéw podaje sie w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badar lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi

wartosciami granicznymi oraz kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Klientem.
Sprawozdanie zawiera wyniki badan prébek w ilosci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catosci.
W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacji.

| ]
Uwagi:
Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Egz.Nr 1 : Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m
Miejsce wykonywania badan: LL - Lajski, LK - Mystowice, P - Pomiar in situ
Koniec Sprawozdania
Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil: Podpisano:
2122017 gg%l;i;\z!agncamg;{;r:cmnnz Klagpmmget Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym
K3 Korus Wioletta - Kier.Prac. Analiz ’Spcktrorfletr.
T MRl ol Foggrion ARSI Sebastian Stolorz AT
4850/11/2017/F/3 Strona 2
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Sprawozdanie z badan Nr: 4850/11/2017/M/1
Zleceniodawca: Brwinowskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedziba w Brwinowie 05-840 Brwinéw ul.
Wilsona 46
Zlecenie Nr: 4850/11/2017

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).
(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie)
*(A) - metodyka akredytowana Podwykonawcy
* - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy
N - wynik niezgodny z wymaganiami
(W) - norma wycofana przez PKN - metoda zatwierdzona w Laboratorium JARS sp. z 0.0.

Punkt poboru: Kurek czerpalny-sanitariat
Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spozycia
Adres pobrania: 05-840 Brwinéw, Kosciuszki 4a
Miejsce pobrania: Budynek Urzgdu Gminy
Pochodzenie wody: sie¢ wodociggowa
Rodzaj ujecia: brak danych
Temp. pobranej probki: 9,3°C
Data i godzina: 04-12-2017 10:20
Pobranie pré})ek wg:  (A) PN-ISO 5667-5:2003,(A) PN-EN ISO 19458:2007 Prébkobiorca: Taworsl Adan
Transport probek: JARS Sp. zo.0.
Numer prébki:  19929/11/17 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczgcia badan: ~ 04-12-2017 Data zakoriczenia badan:  06-12-2017
Lab. Badany parametr j-m. Metodyka badania wg Wymagania ‘Wynik / Niepewno§¢** N
Liczba bakterii z grupy coli jtk/100ml | (A) PN-EN ISO 9308-1:2014- MZ-2 0
LL 12/A1:2017-04 o
Liczba enterokokéw jtk/100ml | (A) PN-EN ISO 7899-2:2004 MZ-2 0
LEL |(paciorkowce katowe) 0
Liczba Escherichia coli jtk/100ml | (A) PN-EN ISO 9308-1:2014- MZ-2 0
LL 12/A1:2017-04 0

MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Probka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej.

4850/11/2017/M/1 Strona
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** - niepewno$é rozszerzona wyniku przy poziomie ufnosci ok. 95% i wpétczynniku rozszerzenia k=2 (nie uwzglednia niepewnosci pobierania prébek)

Wyniki odnoszg sig wytgcznie do badanych prébek . Niepewnoéé wynikéw podaje sig w sytuaciji, gdy ma to znaczenie dla miarodajno$ci wynikéw badar lub zgodnoéci z wyspecyfikowanymi
wartosciami granicznymi oraz Kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Klientem,

Sprawozdanie zawiera wyniki badan probek w ilosci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosci.

W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacji.

(

Uwagi:
Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Egz.Nr 1: Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m
Miejsce wykonywania badan: LE - Lajski, LK - Mystowice, P - Pomiar in situ
Koniec Sprawozdania
Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil: Podpisano:
07-12-2017 F2 Pawelskd Gracgorz - Laborant Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Katarzyna Chmielarczyk (T

4850/11/2017/MN1 Strona 2
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41-404 Mystowice, ul. Fabryczna 7

Sprawozdanie z badan Nr: 4850/11/2017/M/2

Zleceniodawca: Brwinowskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedzibg w Brwinowie 05-840 Brwinéw ul.
Wilsona 46
Zlecenie Nr: 4850/11/2017

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgadnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).
(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgadnosci w obszarze regulowanym prawnie)
*(A) - metodyka akredytowana Podwykonawcy
* - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy
N - wynik niezgodny z wymaganiami
(W) - noma wycofana przez PKN - metoda zatwierdzona w Laboratorium JARS sp. z 0.0.

Punkt poboru: Kurek czerpalny-sanitariat
Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spozycia
Adres pobrania: 05-805 Otrebusy, Wiejska 1
Miegjsce pobrania: Patacyk Toeplitz'ow
Pochodzenie wody: sie¢ wodociggowa
Rodzaj ujecia: brak danych
Temp. pobranej probki: 9,4 °C
Data i godzina: 04-12-2017 10:40
Pobranie prd?)ek wg:  (A) PN-ISO 5667-5:2003,(A) PN-EN ISO 19458:2007 Prébkobiorca: Jaworski Adrian
Transport probek: JARS Sp.z 0.0
Numer probki:  19930/11/17 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczgcia badai:  04-12-2017 Data zakonczenia badan:  06-12-2017
Lab. Badany parametr j.m. Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewno§¢** N
Liczba bakterii z grupy coli jtk/100ml | (A) PN-EN ISO 9308-1:2014- MZ-2 0
LL 12/A1:2017-04 "
Liczba enterokokéw jtk/100ml | (A) PN-EN ISO 7899-2:2004 MZz-2 0
LL |(paciorkowce katowe) 0
Liczba Escherichia coli jtk/100ml | (A) PN-EN ISO 9308-1:2014- MZ-2 0
LL 12/A1:2017-04
0
MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Probka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej.
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** . niepewno$¢ rozszerzona wyniku przy poziomie ufnoéci ok. 95% i wpélczynniku rozszerzenia k=2 (nie uwzglednia niepewnosci pobierania probek)

[ ]
Wyniki odnosza sie wylacznie do badanych prébek . Niepewnoé wynikéw podaje sig w sytuacii, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badari lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi
wartosciami granicznymi oraz kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Klientem.

Sprawozdanie zawiera wyniki badan prébek w ilosci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w calosci.
W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamagji.

l

Uwagi:

Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Egz.Nr 1: Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Miejsce wykonywania badan: LL - Lajski, LK - Mystowice, P - Pomiar in situ
Koniec Sprawozdania

Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil: Podpisano:
07-12-2017 P2 Pawelski Grzegorz - Laborant

Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Katarzyna Chmielarezyk I i
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N\
JARS

4

LABORATORIA BADAWCZE

PCA

POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJL

©

LAJSKI:
05-119 Legionowo, ul. Ko$cielna 2a mikrobiologia - ﬁzykochemia - sensoryka BADANIA
FILIA POLUDNIE:
s AB 1095
41-404 Mystowice, ul. Fabryczna 7 www.jars.pl
Sprawozdanie z badan Nr: 4850/11/2017/M/3
Zleceniodawca: Brwinowskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0. z siedzibg w Brwinowie 05-840 Brwinéw ul.
Wilsona 46
Zlecenie Nr: 4850/11/2017
(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).
(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie)
*(A) - metodyka akredytowana Podwykonawcy
* - metodyka nieakredytowana Padwykonawcy
N - wynik niezgodny z wymaganiami
(W) - norma wycofana przez PKN - metoda zatwierdzona w Laboratorium JARS sp. z 0.0,
Punkt poboru: Kurek czerpalny-sanitariat
Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spozycia
Adres pobrania: 05-840 Brwinéw, Grodziska 12
Miejsce pobrania: Budynek Urzedu Gminy
Pochodzenie wody: sie¢ wodociggowa
Rodzaj ujgcia: brak danych
Temp. pobrane;j probki: 9,7°C
Data i godzina: 04-12-2017 10:00
Pobranie pro!)ek wg:  (A) PN-ISO 5667-5:2003,(A) PN-EN ISO 19458:2007 Prébkobiorca: Tavsrekd Adcit
Transport probek: JARS Sp. z 0.0.
Numer prébki: ~ 19931/11/17 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczecia badan: ~ 04-12-2017 Data zakonczenia badan:  06-12-2017
Lab. Badany parametr j-m. Metedyka badania wg ‘Wymagania Wynik / Niepewnos§¢** N
Liczba bakterii z grupy coli jtk/100ml [ (A) PN-EN ISO 9308-1:2014- MZ-2
LL 12/A1:2017-04
Liczba enterokokéw jtk/100ml | (A) PN-EN ISO 7899-2:2004 Mz-2
LE |(paciorkowce katowe)
Liczba Escherichia coli jtk/100ml | (A) PN-EN ISO 9308-1:2014- MZ-2
LL 12/A1:2017-04
MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Prébka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyze;.
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** - niepewno$é rozszerzona wyniku przy poziomie ufnoéci ok. 95% i wpétczynniku rozszerzenia k=2 (nie uwzglednia niepewnoéci pobierania prébek)

[ 1
Wyniki odnosza sig wylgcznie do badanych prébek . Niepewnoé¢ wynikéw podaje sie w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajno$ci wynikéw badarn lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi
wartosciami granicznymi oraz kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Klientem.

Sprawozdanie zawiera wyniki badan prébek w iloéci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosci.
W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamaciji.
[
Uwagi:
Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Egz.Nr 1 : Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m
Miejsce wykonywania badan: LL - Lajski, LK - Mystowice, P - Pomiar in situ
Koniec Sprawozdania
Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzl: Podpisano:
P2 Pawelski Grzegorz - Laborant "
07-12-2017 Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Katarzyna Chmielarczyk IR N R
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